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Standardisierte Bedingungen für einen Netzanschluss vertrag nach 
KraftNAV 
 
 
Der Netzanschlussvertrag für Netzanschlüsse nach Kraftwerks-Netzanschluss-verordnung 
(KraftNAV) beinhaltet folgende Mindestfestlegungen: 
 
 

J Beschreibung von Kraftwerk and Netzanschluss  
Kraftwerk und Netzanschluss, Netzanschlusskapazität, Eigentumsgrenzen, 
Übergabemessung, Grundstücksbenutzung und Zutrittsrecht, Technische 
Dokumentation, Einsatz von Dritten und/ oder Fremddienstleistern,  

J Anforderungen an das Kraftwerk 
Auslegung der Erzeugungseinheit für das Verhalten bei Störungen im Netz, 
Synchronisierungsvorgang, Auslegung des Maschinentransformators, 
Eigenbedarfskonzept, Netzleittechnischer Anschluss, Wirkleistungsabgabe, 
Blindleistungsabgabe und Spannungsregelung, Frequenzhaltung, Bereitstellung von 
Daten und Aufzeichnungen für Netz- und Störungsanalysen, Änderungen am Kraftwerk 
und Netzanschluss, Sprachkommunikationseinrichtungen, Netzführung  

J Abnahme der Anforderungen an das Kraftwerk  
Überprüfung, Abnahme und Voraussetzung für die Zuschaltung des Kraftwerks, 
Wiederholung von Prüfungen, Abnahme und Mängelbeseitigung  

J Erklärungen durch den Anschlussnehmer 

J Erklärungen durch die swa Netze GmbH 

J Informationsaustausch an den Schnittstellen 

J Realisierungsfahrplan  

J Rechtliche Rahmenbedingungen 

J EEG- und KWK-G-Vorrangregelung 

J Haftung  

J Höhere Gewalt  

J Rechtsnachfolge  

J Vertragslaufzeit und Kündigung  

J Datenverarbeitung und Weitergabe  

J Rechtswahl- und Gerichtsstandsvereinbarung  
 

 


